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Trasformatore MT/BT danneggiato

INTRODUZIONE 

Obiettivo del tirocinio è l’analisi delle condizioni di rete che si sono verificate in data 11 ottobre 

2007 presso la rete elettrica del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia con 

conseguente guasto di tre trasformatori MT/BT, verificare che il sistema di protezione sia 

intervenuto come previsto ed eventualmente proporre varianti per evitare il ripetersi di tale evento. 

Al verificarsi del guasto l’impianto era ancora in fase di completamento e le prove di messa in 

servizio di tutti i componenti della rete (sia macchine che sistemi di supervisione, allarme e 

controllo) non erano ancora state completate. Pertanto le informazioni per una ricostruzione 

dettagliata del guasto non sono totalmente disponibili. La possibilità di disporre di informazioni 

dettagliate e sicure (registrate da strumenti) relative alle variazioni dei parametri di rete (tensioni, 

correnti, frequenza) può 

consentire di effettuare una più 

completa analisi di quanto 

realmente accaduto. Si ritiene 

utile ai fini di un’analisi più 

approfondita che ENEL fornisca 

informazioni precise relative alla 

configurazione della propria rete, 

alla variazione dei parametri ed 

ai guasti o anomalie che si sono 

verificati sulla rete AT il giorno 

11/10/2007. 

In conclusione solo le letture 

complete di tutte le registrazioni 

effettuate dalle apparecchiature 

possono essere di ulteriore aiuto 

per la migliore comprensione del 

guasto. 

 


